
Tensiones de uso preferente (kV):  400 – 220 – 132 – 66 – 20p ( )

Conductores
Aéreos: Desnudos – Recubiertos – Aislados reunidos en haz
Subterráneos: Enterrados - Bajo tubo enterrados – En galerías 



BloqueBloque:  :  Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media TensiónUnidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Paso de aéreo a subterráneo con una fase de reservPaso de aéreo a subterráneo con una fase de reservaa
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Bloque Bloque : Instalaciones de AT: Instalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Doble paso de aéreo a subterráneo con interruptorDoble paso de aéreo a subterráneo con interruptor--seccionador basculanteseccionador basculante

Copyright jesús trashorras montecelos



Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Paso de aéreo a subterráneo con cable óptico y caja de empalme del mismo.Paso de aéreo a subterráneo con cable óptico y caja de empalme del mismo.
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Paso de aéreo a subterráneo con protección y doble seccionamiento en un apoyo con interruptorPaso de aéreo a subterráneo con protección y doble seccionamiento en un apoyo con interruptor reenganchadorreenganchadorElementos:Elementos: Paso de aéreo a subterráneo con protección y doble seccionamiento en un apoyo con interruptor Paso de aéreo a subterráneo con protección y doble seccionamiento en un apoyo con interruptor reenganchadorreenganchador
de tipo de tipo ReyrolleReyrolle. Tiene capacidad de apertura y cierre en cortocircuito y tiene automatismo de reenganche para restablecer el . Tiene capacidad de apertura y cierre en cortocircuito y tiene automatismo de reenganche para restablecer el 
servicio en el caso de faltas pasajeras y protecciones instantáneas. Actualmente se están sustituyendo estos interruptores.servicio en el caso de faltas pasajeras y protecciones instantáneas. Actualmente se están sustituyendo estos interruptores.

Interruptor reenganchador Reyrolle
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Paso de aéreo a subterráneo con interruptor Paso de aéreo a subterráneo con interruptor -- seccionador de SF6 manualseccionador de SF6 manual
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Paso de aéreo a subterráneo con equipo de medida (transformadores combinados)Paso de aéreo a subterráneo con equipo de medida (transformadores combinados)



Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y  Media TensiónLíneas de Alta y  Media Tensión
Elementos:Elementos: Paso de subterráneo a aéreo (apoyo de la derecha) hacia un apoyo con interruptorPaso de subterráneo a aéreo (apoyo de la derecha) hacia un apoyo con interruptor –– seccionador de SF6 (apoyoseccionador de SF6 (apoyoElementos:Elementos: Paso de subterráneo a aéreo (apoyo de la derecha) hacia un apoyo con interruptor Paso de subterráneo a aéreo (apoyo de la derecha) hacia un apoyo con interruptor –– seccionador de SF6 (apoyo seccionador de SF6 (apoyo 
central) para alimentar  a un apoyo de paso aéreo a subterráneo con protección (apoyo de la izquierda). Los apoyos llevan en central) para alimentar  a un apoyo de paso aéreo a subterráneo con protección (apoyo de la izquierda). Los apoyos llevan en 
la parte superior una protección de la avifauna.la parte superior una protección de la avifauna.
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BloqueBloque: : Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: El apoyo (chapa metálica) de la izquierda es de paso aéreo a subterráneo yEl apoyo (chapa metálica) de la izquierda es de paso aéreo a subterráneo yElementos:Elementos: El  apoyo (chapa metálica) de la izquierda es de paso aéreo a  subterráneo yEl  apoyo (chapa metálica) de la izquierda es de paso aéreo a  subterráneo y
además de derivación al apoyo de la  derecha que a su vez es de paso aéreo a subterráneo con protección.además de derivación al apoyo de la  derecha que a su vez es de paso aéreo a subterráneo con protección.
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media TensiónUnidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Derivación en apoyo metálico de tipo presilla con fusibles XS (A) o seccionadores (B)Derivación en apoyo metálico de tipo presilla con fusibles XS (A) o seccionadores (B)

A B
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media TensiónUnidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
ElementosElementos: : Doble derivación en apoyo de ángulo, una de ellas con protección.Doble derivación en apoyo de ángulo, una de ellas con protección.
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media  TensiónLíneas de Alta y Media  Tensión
Elementos:Elementos: LLínea protegidas con fusibles de expulsión de tipo  ballesta ínea protegidas con fusibles de expulsión de tipo  ballesta 
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media  TensiónLíneas de Alta y Media  Tensión
Elementos:Elementos: Doble derivación con protección a base de fusibles de tipo XS y de tipo ballesta Doble derivación con protección a base de fusibles de tipo XS y de tipo ballesta 

Fusibles tipo ballestaFusibles tipo XS
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media  TensiónLíneas de Alta y Media  Tensión
Elementos:Elementos: Doble derivación de una misma línea con Doble derivación de una misma línea con reconectadoresreconectadores en cada una de ellas. en cada una de ellas. 

Doble derivación

Reconectador

Reconectador
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media  TensiónLíneas de Alta y Media  Tensión
ElementosElementos Apoyo con varias derivaciones y un paso de aéreo a subterráneo Apoyo con varias derivaciones y un paso de aéreo a subterráneo 
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media  TensiónLíneas de Alta y Media  Tensión
ElementosElementos: : Cambio de dirección de dos líneas.Cambio de dirección de dos líneas.
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media  TensiónLíneas de Alta y Media  Tensión
Elementos:Elementos: Derivación con seccionadores de color rojo en la línea derivada y seccionadores de tipo cuchilla en la líneaDerivación con seccionadores de color rojo en la línea derivada y seccionadores de tipo cuchilla en la líneaElementos:Elementos: Derivación con  seccionadores de color rojo en la línea derivada y seccionadores de tipo cuchilla en la línea Derivación con  seccionadores de color rojo en la línea derivada y seccionadores de tipo cuchilla en la línea 
principal. Línea de BT en la parte inferiorprincipal. Línea de BT en la parte inferior
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media  TensiónLíneas de Alta y Media  Tensión
Elementos:Elementos: Derivación y paso de aéreo a subterráneo con protección en el mismo apoyo Derivación y paso de aéreo a subterráneo con protección en el mismo apoyo 
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
ElementosElementos: : Línea y derivación de MT en apoyo de madera Línea y derivación de MT en apoyo de madera 
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Derivación con seccionadores (color rojo) y fusibles XSDerivación con seccionadores (color rojo) y fusibles XS
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media Tensión Líneas de Alta y Media Tensión 
Elementos:Elementos: Apoyo con derivación de cable de telemando (A) y apoyo con derivación e indicación en la cogolla (color verde)Apoyo con derivación de cable de telemando (A) y apoyo con derivación e indicación en la cogolla (color verde)Elementos:Elementos: Apoyo con derivación de cable de telemando (A) y apoyo con derivación e indicación en la cogolla (color verde) Apoyo con derivación de cable de telemando (A) y apoyo con derivación e indicación en la cogolla (color verde) 
del esfuerzo en punta del mismo (B).del esfuerzo en punta del mismo (B).

Puesta a tierra
Cogolla

A

B

A
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y  Media TensiónLíneas de Alta y  Media Tensión
Elementos:Elementos: Derivación a un apoyo con interruptorDerivación a un apoyo con interruptor –– seccionador de SF6 y posteriormente a un apoyo de paso de aéreo aseccionador de SF6 y posteriormente a un apoyo de paso de aéreo aElementos:Elementos: Derivación a un apoyo con interruptor Derivación a un apoyo con interruptor –– seccionador de SF6 y posteriormente a un apoyo de paso de aéreo a seccionador de SF6 y posteriormente a un apoyo de paso de aéreo a 
subterráneo con protección. Los apoyos llevan en la parte superior una protección de la avifauna.subterráneo con protección. Los apoyos llevan en la parte superior una protección de la avifauna.
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y  Media TensiónLíneas de Alta y  Media Tensión
Elementos:Elementos: Derivación a un apoyo con interruptor Derivación a un apoyo con interruptor –– seccionador de SF6 y posteriormente a un apoyo de paso de aéreo a seccionador de SF6 y posteriormente a un apoyo de paso de aéreo a 
subterráneo con protección. Los apoyos llevan en la parte superior una protección de la avifauna. (Continuación).subterráneo con protección. Los apoyos llevan en la parte superior una protección de la avifauna. (Continuación).
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Apoyos  con contrapesos.Apoyos  con contrapesos.
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media Tensión Líneas de Alta y Media Tensión 
Elementos:Elementos: Línea con doble circuito con conductores dúplex en apoyos de chapa metálicaLínea con doble circuito con conductores dúplex en apoyos de chapa metálica
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media TensiónUnidad:Unidad: Líneas de Alta y Media Tensión Líneas de Alta y Media Tensión 
ElementosElementos: : Doble apoyo metálico.Doble apoyo metálico.
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media Tensión Líneas de Alta y Media Tensión 
Elementos:Elementos: Poleas de montaje en líneas aéreasPoleas de montaje en líneas aéreas
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media Tensión Líneas de Alta y Media Tensión 
Elementos:Elementos: Poleas de montaje en líneas aéreasPoleas de montaje en líneas aéreas
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media Tensión Líneas de Alta y Media Tensión 
Elementos:Elementos: Poleas de montaje en líneas aéreasPoleas de montaje en líneas aéreas
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media Tensión Líneas de Alta y Media Tensión 
Elementos:Elementos: Líneas con tres fases y cable de telemandoLíneas con tres fases y cable de telemando
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
ElementosElementos: : Apoyo metálico con aisladores dobles de color azul (tipo Apoyo metálico con aisladores dobles de color azul (tipo compositecomposite), cable guarda y cable de telemando en la ), cable guarda y cable de telemando en la 
parte superiorparte superior
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Cadenas de suspensión con alargaderas de línea de fuga (discos amarillos)Cadenas de suspensión con alargaderas de línea de fuga (discos amarillos)

Alargadera de línea de fuga
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Cadenas de suspensión con alargaderas de línea de fuga (discos azules)Cadenas de suspensión con alargaderas de línea de fuga (discos azules)

Alargadera de línea de fuga
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Apoyos con seccionadores superiores de corte en cargaApoyos con seccionadores superiores de corte en carga

Seccionamiento de línea Paso de aéreo a subterráneo
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: AntivibratoriosAntivibratorios de tipo de tipo StockbridgeStockbridge

Antivibratorio Stockbridge



Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media Tensión Líneas de Alta y Media Tensión 
Elementos:Elementos: Apoyo con aisladores con protección contra sobretensiones atmosféricas de tipo cuernos, Apoyo con aisladores con protección contra sobretensiones atmosféricas de tipo cuernos, antivibratoriosantivibratorios y y 
protección de la avifauna en la parte superior.protección de la avifauna en la parte superior.

Cuernos
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media TensiónUnidad:Unidad: Líneas de Alta y Media Tensión Líneas de Alta y Media Tensión 
Elementos:Elementos: Apoyo con seccionador de corte en carga en la parte superior y protección con XS en la inferiorApoyo con seccionador de corte en carga en la parte superior y protección con XS en la inferior
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media TensiónUnidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Apoyo con protección de línea a base de fusibles de tipo cartuchoApoyo con protección de línea a base de fusibles de tipo cartucho
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media TensiónUnidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Apoyo con seccionador en la parte superior y fusibles de protección de tipo ballesta en la parte inferior.Apoyo con seccionador en la parte superior y fusibles de protección de tipo ballesta en la parte inferior.
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media TensiónUnidad:Unidad: Líneas de Alta y Media Tensión Líneas de Alta y Media Tensión 
Elementos:Elementos: Apoyo con seccionador en la parte superior y fusibles de protección de tipo cartucho en la parte inferior.Apoyo con seccionador en la parte superior y fusibles de protección de tipo cartucho en la parte inferior.
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Apoyo con seccionamiento de línea (A). Apoyo de línea con cortacircuitos fusibles seccionadores de doble Apoyo con seccionamiento de línea (A). Apoyo de línea con cortacircuitos fusibles seccionadores de doble 
aislador (B ).aislador (B ).

A B
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Puesta a tierra en un apoyo de hormigón y en un apoyo metálicoPuesta a tierra en un apoyo de hormigón y en un apoyo metálico
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Puesta a tierra en un apoyo de hormigón utilizando el armado del mismoPuesta a tierra en un apoyo de hormigón utilizando el armado del mismo

Puestas a tierraPuestas a tierra
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media TensiónUnidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Puesta a tierra en apoyos de hormigón tubularPuesta a tierra en apoyos de hormigón tubular..
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media TensiónUnidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Puesta a tierra  en apoyos con elementos de mando y protección.Puesta a tierra  en apoyos con elementos de mando y protección.
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media TensiónUnidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Puesta a tierra  en apoyos de chapa metálica.Puesta a tierra  en apoyos de chapa metálica.
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media TensiónUnidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Puestas a tierra  en torres metálicas  de celosía.Puestas a tierra  en torres metálicas  de celosía.

Puestas a tierra
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media TensiónUnidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Puesta a tierra  en torre metálica  de celosía.Puesta a tierra  en torre metálica  de celosía.

Puesta a tierra
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media TensiónUnidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media Tensión
Elementos:Elementos: Apoyo doble con un paso de aéreo a subterráneo en uno de ellos.Apoyo doble con un paso de aéreo a subterráneo en uno de ellos.
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media TensiónLíneas de Alta y Media TensiónUnidad:Unidad: Líneas de Alta y Media  TensiónLíneas de Alta y Media  Tensión
Elementos:Elementos: Apoyos tubulares de hormigónApoyos tubulares de hormigón
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media  TensiónLíneas de Alta y Media  Tensión
Elementos:Elementos: Apoyo con una derivación hacia un CT intemperie y un doble paso de aéreo a subterráneo (doble sentido de Apoyo con una derivación hacia un CT intemperie y un doble paso de aéreo a subterráneo (doble sentido de 
alimentación) con acoplamientos capacitivos.alimentación) con acoplamientos capacitivos.
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media  TensiónLíneas de Alta y Media  Tensión
Elementos:Elementos: Apoyo con una derivación hacia un CT intemperie y un doble paso de aéreo a subterráneo (doble sentido de Apoyo con una derivación hacia un CT intemperie y un doble paso de aéreo a subterráneo (doble sentido de 
alimentación) con acoplamientos capacitivos. (Continuación).alimentación) con acoplamientos capacitivos. (Continuación).

Acoplamientos 
capacitivosp

Puesta a tierra de las 
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unidades de acoplamiento



Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media  TensiónLíneas de Alta y Media  Tensión
Elementos:Elementos: Apoyo con dos derivaciones, una de ellas con cable desnudo y otra con cable aislado para alimentar a un CT de Apoyo con dos derivaciones, una de ellas con cable desnudo y otra con cable aislado para alimentar a un CT de 
tipo caseta.tipo caseta.
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Bloque:Bloque: Instalaciones de ATInstalaciones de AT
Unidad:Unidad: Líneas de Alta y Media  TensiónLíneas de Alta y Media  Tensión
Elementos:Elementos: Apoyo de chapa metálica con Apoyo de chapa metálica con reconectadorreconectador
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